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Wyja$nienia dotyczace tre$ci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
W przetargu nieograniczonym na:
» Wykonanie instalacji logicznej i zasilajacej sieci komputerowej w budynku
Starostwa Powiatowego w Czestochowie”

Nr sprawy 0K.272.102.2012

Zapytania do tresci SIWZ i odpowiedzi

1) Zgodnie z jakimi normami nalezy wykona¢ okablowanie logiczne? Prosze o podanie
numeru, oznaczenia i tytutu normy.

Odp. Klasa E, ISO/IEC 11801, 2nd Ed., Information technology — Generic Cabling for
Customer Premises, 2002, TIA TBS-155.

2) Zgodnie z jakimi normami nalezy wykona¢ okablowanie elektryczne? Proszg o
podanie numeru, oznaczenia 1 tytulu normy.

Odp. PE-EN 60439-1 2003/A1, 2006

3) Prosze o precyzyjne okreslenie jakiej kategorii ma by¢ wykonana instalacja logiczna
(kategoria Se, 6 lub 6A) (kategoria 6e nie istnieje SIWZ rozdziat 2, punkt 2).

Odp. Kategoria 6

4) Prosze o precyzyjne okreslenie jakiej klasy ma by¢ wykonana instalacja logiczna
(kanat D, kanat E, lub kanat EA).

Odp. Klasa E lub wyzsza.

5) Czy instalacja logiczna ma by¢ ekranowana?

Odp. Nie.

6) Jesli instalacja ma by¢ ekranowana, to jakiego rodzaju przewodu nalezy uzy¢ (U/FTP,
F/UTP, F/FTP, S/FTP, SF/FTP)?

Odp. Nie dotyczy.

7) Czy okablowanie logiczne musi uzyska¢ 25 letnig gwarancje (certyfikat) systemowg
producenta elementow okablowania?

Odp. Nie jest wymagane.

8) Prosze o podanie numeru, oznaczenia i tytulu normy, zgodnie z ktérg nalezy wykona¢
pomiary okablowania logicznego.

Odp. Nie dotyczy.




9) Czy na dzien wykonania pomiaréw okablowania logicznego zlecajacy bedzie
wymagatl waznego $wiadectwa kalibracji miernika, ktérym wykonywane bedg
pomiary dynamiczne okablowania?

Odp. Nie dotyczy.

10) Czy osoba wykonujaca pomiary okablowania logicznego winna posiada¢ wazny
certyfikat kwalifikacyjny wydany przez producenta miernika?

Odp. Nie dotyczy.

11) W jakim formacie nalezy dostarczy¢ wyniki pomiaréw okablowania logicznego

(oryginalny format uzywany przez oprogramowanie miernika, czy inny ogélno
edytowalny format)?

Odp. Nie dotyczy.

12) Z jakich elementéw winna sktada¢ si¢ dokumentacja podwykonawcza?

Odp. Projekt i dokumentacja sieci wraz ze schematami i numeracjg gniazd.

13) W jakim formacie plikow nalezy dostarczy¢ wersje elektroniczng dokumentacji
podwykonawcze;j?

Odp. PDF i wersja papierowa.

14) W jakiej ilosci egzemplarzy nalezy dostarczyé dokumentacj¢ podwykonawcza?
Odp. 2

15) Czy kierownik robét wykonawcy winien posiada¢ uprawnienia budowlane, jesli tak,
jakie (prosze o podanie rodzaju, zakresu, specjalnosci).

Odp. Nie wymagane.

16) Prosze o precyzyjne okreslenie wyposazenia szafy dystrybucyjnej wraz z podaniem
parametrow urzgdzen wchodzacych w skiad wyposazenia szafy
- wentylacja — dach wentylowany, czy panel wentylacyjny, ilo$¢ wentylatorow,
wydajnos¢ wentylacji
- panel zasilajacy: ilos¢ paneli, ilos¢ gniazd w kazdym panelu, rodzaj gniazd w panelu,
czy panel ma by¢ wyposazony w filtry przeciw zakldceniowe,
- ¢zy szafa ma by¢ wyposazona w potki, jesli tak to w jakie
- ¢zy szafa ma by¢ wyposazona w panel oswietleniowy, jesli tak to w jaki
- czy szafa ma by¢ wyposazona w termostat do sterowania wentylacjg szafy

Odp. Panel wentylacyijny, 2 wentylatory, bez polek i oswietlenia, z termostatem.

17) Czy szafa ma by¢ wyposazona w n6zki, czy cokét. Jesli w cokét to w jaki: 100 czy
120 mm.

Odp. N6ozki.

18) Jakiej konstrukcji majg by¢ drzwi do szafy (przednie i tylnie) szklane, metalowe
petne, metalowe perforowane.

Odp. Przednie szklane, Tyl metalowe petne.




19) Jaki jest wymagany stopien szczelnosci szafy dystrybucyjnej (IP).
Odp. Wysoki.

20) Prosze o podanie koloru szafy (oznaczenie koloru RAL).

Odp. Dowolny.

21) Ile pionowych szyn montazowych winna posiada¢ szafa — 4 czy 6.

Odp. 6.

22) Czy szafa ma by¢ wyposazona w boczne wieszaki kabli, jesli tak to prosze o podanie
rozmiaru wieszaka?

Odp. Wieszaki dostosowane do ilosci wprowadzanych kabli.

23) Czy wszystkie elementy okablowania logicznego winny pochodzi¢ od jednego
producenta?

Odp. Wskazane — nie wymagane.

24) Czy w gniazdach abonenckich mozna uzy¢ katowych modutéw RJ45?

Odp. Mozna.

25) Czy w gniazdach abonenckich moduty RJ45 majg by¢ wyposazone w ostony przeciw
kurzowe (klapki)?

Odp. Moga by¢ wyposazone — nie wymagane.

26) Prosze o podanie koloru modutu i gniazda.

Odp. Dowolny.

27) Czy w szafie dystrybucyjnej mozna zastosowa¢ panele kgtowe?

Odp. Mozna.

28) Czy w szafie dystrybucyjnej mozna zastosowac panele liniowe zintegrowane z
panelami porzadkujacymi przebiegi patchcordow?

Odp. Mozna.

29) Prosze o podanie dtugosci i koloru patchcordow.

Odp. Kolory dowolne, dtugos¢ 0,5 m.

30) Prosze o podanie sposobu opisywania (numerowania) linii logicznych.
Odp. Nr pokoju — nr gniazda.

31) Czy szafa dystrybucyjna winna by¢ wyposazona w zasilacz awaryjny?

Odp. Nie.

32) Prosze o podanie wysokosci montazu gniazda abonenckiego (liczac od poziomu
podtogi).

Odp. 60-65 cm.




33) Czy istniejaca pigtrowa rozdzielnia elektryczna powinna by¢ wymieniona? Jesli tak to
prosze o podanie ilo$ci obwodow, ich rodzaju i mocy podtaczonych do pracujace;j
rozdzielnicy.

Odp. Nie jest wymagane — rozdzielnia jest nowa.

34) Czy nowa rozdzielnica elektryczna winna by¢ wyposazona w ochronniki
przepieciowe? Jesli tak, to jakiej klasy?

Odp. Tak, klasa C.

35) Czy istniejaca linia (WLZ) zasilajaca pracujgca rozdzielnice posiada rezerwe mocy
pozwalajgca na wiaczenie dodatkowych obwodow i gniazd (przewidywana dodatkowa
moc zainstalowana to okoto 13 kW)?

Odp. Tak.

36) Czy w obwodach elektrycznych nalezy zainstalowa¢ dodatkowa ochrong przeciw
porazeniowa w postaci wylgcznikow ochronnych réznicowo-pradowych? Jesli tak to
jakiej klasy (A czy AC)?

Odp. Klasa A
37) Czy w obwodzie zasilania szafy dystrybucyjnej nalezy zainstalowa¢ dodatkowa

ochrong przeciw porazeniowa w postaci wylgcznikow ochronnych réznicowo-
pradowych o pradzie ré6znicowych 30mA, 100mA ?

Odp. 30mA
38) Prosze o podanie koloru kanatéw, listew kablowych jakie beda uzyte do wykonania
instalacji.

Odp. Biate.

39) Prosze o podanie sposobu numerowania gniazd wtykowych i obwodow elektrycznych.

Odp. Nr pokoju — nr gniazda.

40) Prosze o okreslenie godzin, w ktorych bedzie mozliwe wykonywanie prac
montazowych, w tym prac ucigzliwych dla otoczenia (hatas z pracujacych
elektronarzedzi).

Odp. 7:30-15:30

41) Czy na czas trwania prac montazowych zlecajacy zapewni nieodptatne korzystanie z
pomieszczenia magazynowego w obiekcie? Jesli nie, to na terenie posesji na czas
trwania prac bedzie mozliwe nieodptatnie postawi¢ kontener socjalno-magazynowy?

Odp. Tak — zapewniamy pomieszczenie.
42) Czy w trakcie trwania prac montazowych zlecajacy zapewni bezptatng mozliwos¢

korzystania z energii elektrycznej w zakresie wynikajacym z wielkosci i rodzaju
prowadzonych prac?

Odp. Tak.




43) Czy zamawiajgcy nieodplatnie umozliwi umieszczenie odpadéw po-montazowych
(opakowania) w $mietniku znajdujacym si¢ na posesji zamawiajacego?

Odp. Tak.

44) Czy zamawiajgcy nieodptatnie zapewni nadzoér swojego personelu nad pracownikami
wykonawcy w trakcie trwania prac?

Odp. Tak.

45) Czy wykonawca powinien posiada¢ polise OC z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej? Jesli tak to z jaka minimalna kwota ubezpieczenia?

Odp. Nie wymagane.

46) Czy dokumentacja podwykonawcza i pomiarowa winna by¢ dostarczona w dniu
odbioru?

Odp. Tak.

47) W jakim czasie od dokonania koncowego odbioru technicznego wykonawca winien
dostarczy¢ certyfikat gwarancji systemowej producenta systemu okablowania?

Odp. Nie wymagane.

48) Czy pracownicy wykonawcy w trakcie trwania prac montazowych winni nosi¢

identyfikatory wykonawcy, lub by¢ rozpoznawalni w inny sposob? Jesli tak, to w jaki
Sposob.

Odp. Nie dotyczy.

49) Czy wykonawca bedzie obcigzony kosztami np. oswietlenia obiekty, jego
dozorowania lub dodatkowego ubezpieczenia w trakcie trwania prac montazowych?

Odp. Nie.

50) Umowa winna w sposob rowny traktowac podmioty podpisujace umowe. Dlaczego

wiec w umowie nie znalazly si¢ zapisy o karach umownych na rzecz wykonawcy z
tytulu np. nieterminowej zaptaty faktury przez zlecajacego?

Odp. Zamawiajgcy uzupelnia projekt umowy dodajac ust. 2 do tresci § 5.

§ 5 projektu umowy otrzymuje nastepujace brzmienie:

,, 1. Rozliczenie za wykonane zadanie nastgpi w oparciu o fakture wystawiona na podstawie
protokotu koncowego odbioru prac, ptatng w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajacego.

2. W przypadku zwloki w ptatnosci faktury Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe.”




