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Wyjasnienia
dotyczace tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
w przetargu nieograniczonym pn.:

,,Termomodernizacja Domu Pomocy Spolecznej w Lelowie, zlokalizowanego
w miejscowosci Leléw przy ul. Szczekocinskiej 19” — wymiana oSwietlenia

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z pézn. zm.) Powiat Czestochowski informuje, ze w
w/w postepowaniu wplynety zapytania od Wykonawcy, na ktore Zamawiajacy udziela
odpowiedzi zgodnie z ponizszym:

Pytania:

1. Czy dopuszczaja Paistwo w prowadzonym postgpowaniu rozliczenie zgodnie z
przerobem prac w systemie co miesigcznym z terminem platnosci krotszym niz 30 dni do
70% catej kwoty, 30% z terminem 30 dni po odbiorze calej budowy?

2. Prosimy o informacje jakiego rodzaju sa uklady sieci w budynku: TN-C, TN-S,
TN-C-S? Ze wzgledu na to, ze Zamawiajgcy przewidzial jedynie demontaz starych opraw
i montaz nowych bez wykonania zmian w instalacji elektryczne;.

3. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystgpowania sieci TN-C nalezy montowac
oprawy w II klasie ochronnosei?

4. Zamawiajacy wymaga dla opraw oéwietleniowych deklaracji i certyfikatéw CE. Proszg o
potwierdzenie , ze chodzi o deklaracje zgodnosci z aktualnymi normami wystawiong
przez producenta?

5. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt la ustawy prawo Zamdwieni Publicznych Zamawiajacy
okreéla warunki udzialu w postgpowaniu oraz wymagane od wykonawcow srodki
dowodowe w sposéb proporcjonalny do przedmiotu zamowienia oraz umozliwiajacy
ocene zdolnosci wykonawcy do nalezytego wykonania zamoéwienia, w szczegblnosel
wyrazajac je jako minimalne poziomy zdolno$ci. Zamawiajgcy w warunkach udzialu w
postepowaniu w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej okreslit, aby wykonawca
wylegitymowat si¢ jedna robota budowlang w zakresie remontu instalacji elektrycznej
warto$ei co najmniej 50 000 zt brutto. Wymagany przez Zamawiajacego zakres prac nie
jest tozsamy z przedmiotem zaméwienia. Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca
wylegitymowat si¢ robotami elektrycznymi, za$ zakres prac obejmuje zaprojektowania i
wybudowania o§wietlenia. Wnosimy o dostosowanie wymagan dot. zakresu zamowienia.
Warto podkresli¢, iz wykonawca, ktéry wykonat kilka modernizacji instalacji o$wietlenia
nie musi mieé zadnego do$wiadczenia w projektowaniu oswietlenia. W konsekwencji
tego, takimi robotami nic moze wykaza¢ do$wiadczenia w zakresie prac Lprojektuj i
buduj”.

6. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt la ustawy prawo Zaméwien Publicznych Zamawiajacy

okresla warunki udzialu w postepowaniu oraz wymagane od wykonawcow Srodki
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ocene zdolnoéci wykonawcy do nalezytego wykonania zamOwienia, w szczegdlnoscl
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wartoéci co najmniej 50 000 zt brutto. Postawiony warunek w sposob razacy odbiega od
szacunkowej wartosci zamoOwienia. Zatem wnosimy 0 dostosowanie wartosci
zrealizowanych robét do przedmiotu zamowienia.

7. Zamawiajacy okredlil, ze kosztorys bedzie pomocniczy i nie bedzie stuzyl do rozliczen.
Prosimy o potwierdzenie, Zze wynagrodzenie bgdzie ryczattowe.

8. W projekcie nie ma informacji na temat odtworzenia powierzchni sufitow. Prosimy o
informacje czy nalezy odtworzy¢ sufity. Jedli tak, to prosimy o doprecyzowanie w jakim
zakresie 1 w jaki sposob?

9., Zamawiajacy w przedmiarze oswietlenia awaryjnego zalozyt do wykonania 131
kompletéw. Prosimy o informacj¢ czy nalezy zalozy¢ tylko 131 opraw bo wg naszych
szacunkow opraw do o$wietlenia drogi ewakuacyjnej, stref podwyzszonego ryzyka oraz
znakéw pokazujacych kierunek ewakuacji nalezy zastosowa¢ co najmniej 250 opraw.

10. Prosze o informacje czy w budynku istnieje instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego, ktora
mozna wykorzystac.

11. Zamawiajacy zawarl opis opraw za pomocg nazw wiasnych producenta co jest
niedopuszczalne w $wietlenie ustawy PZP, a ponadto grozi korekta dotacji. Dodatkowo
Zamawiajacy zawart w projekcie adnotacje, ze nie wyraza zgody na zamiane opraw na
innego producenta co jawnie narusza zasady réwnego traktowania wykonawcow.
Wzywamy Zamawiajacego do opisania przedmiotu zamoéwienia, w tym opraw
o$wietleniowych za pomoca istotnych parametréw technicznych.

1. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy dot. platnoéci wynagrodzenia okreslone w projekcie
umowy, bedagcym zatacznikiem do SIWZ.

2. W DPS Lelow wystepuje sie¢ TN-C-S.

3. Klase ochronnosci opraw oswietleniowych nalezy dostosowaé do istniejacej sieci
elektrycznej.

4. Zamawiajacy potwierdza, ze wymaga dla opraw o$wietleniowych aktualnych deklaracji i
certyfikatow.

5. Zamawiajacy nie wymaga do$wiadczenia w kwestii wykonania projektowania
o$wietlenia awaryjnego.

6. Zamawiajacy podtrzymuje warunki udzialu w postgpowaniu zawarte w SIWZ.

7. Wrynagrodzenie jest ryczaltowe, a kosztorys bedzie shuzyt jako dokument pomocniczy.

8. Zamawiajacy nie wymaga malowania sufitow.

9. Nalezy tak zaprojektowaé i zbudowaé oéwietlenie awaryjne, aby uzyskaé akceptacje
rzeczoznawcy ds. p-poz .

10. Tak istnieje instalacja oswietlenia ewakuacyjnego.

11. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownorzedne co jest zawarte w SIWZ.
Dokumentacja byta traktowana catogciowo z uwagi na wykonane przeliczenia natgzenia
o$wietlenia - luksow (Ix) dla kazdego pomieszczenia. Mozliwe jest zastosowanie innego,
réwnowaznego o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i wizualnych.
Przy zmianie danej oprawy nalezy wykona¢ nowe obliczenia w zakresic zastosowanego
natezenia dla kazdego pomieszczenia, w ktorym zmiany wykonano i dostarczy¢ je przed
wbudowaniem Inspektorowi Nadzoru do pisemnej akceptacji.




